Informace o kvalité pitné vody v roce 2026

Podle vyhlaSky €.252/2004 Sb. - pfiloha €.1 v platném znéni

Misto odbéru vody: Dacice, nemocnice

Dat. odbéru: 27.7.2026
Stanoveni Jednotka Limit Typ Vysledek
Barva mg/l Pt max.20 MH 6
Zakal ZF(n) max.5 MH 0,62
Pach prijatelny MH prijatelny
Konduktivita (25 °C) mS/m max.125 MH 19,0
pH 6,5-9,5 MH 75
CHSK-Mn mg/l max.3,0 MH 0,6
Amoniak a NH4+ mg/l max.0,50 MH <0,05
Dusitany mg/l max.0,50 NMH 0,01
Dusi¢nany mg/l max.50 NMH 0,5
Chut’ prijatelna MH prijatelna
Chlor volny mg/I max.0,3 MH 0,03
Teplota °C 8-12 DH 17,1
Mangan mg/l max.0,050 MH 0,020
Zelezo mgl/l max.0,20 |  MH <0,05
Hlinik mg/l max.0,20 MH 0,050
Koliformni bakterie KTJ/100ml max.0 MH 0
Escherichia coli KTJ/100ml max.0 NMH 0
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml max.0 NMH 0
Pocty kolonii pfi 36 °C KTJ/1ml max.40 MH 5
Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/1ml max.200 MH 3
Abioseston % max.5 MH <1
Zivé organismy jedinci/ml max.0 MH 0
Pocet organism jedinci/ml max.50 MH 0

Vysveétlivky: NMH - nejvySSi mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢end hodnota, SH - smérna hodnota



